
X1
1= +24V
2= GND
3= PG

X1
1= +24V
2= GND
3= PG

RS485

X4
1= A1
2= B1
3= Schirm

X8
1= Schirm
2= A
3= B

X3
Ethernet 10/100 RJ45

MODBUS TCP/IP

X7 Stichbus 1
1= Beidraht
2= RT= Rot
3= SW= Schwarz
4= WS = Weiss
5= GE = Gelb

X6 Stichbus 2
1= Beidraht
2= RT= Rot
3= SW= Schwarz
4= WS = Weiss
5= GE = Gelb
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Technische änderungen vorbehalten

BSK-500 - Steuerung mit Stichbussystem

X5
1= A2
2= B2
3= Schirm

X9
1= Schirm
2= A
3= B

BK-UZWD100-4-BC

RS485

SD-CARD

5 – 8 cm

Störmelderelais
X12
1= COM
2= NC
3= NO

X5 X8

RS485

MODBUS RTU

MODBUS TCP/IP

X4X3

z.B. Schaltschrankmodule 
(BK-2DA-2DE)
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